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リノベーション住宅 検査項目報告書

設備配管工事状況 報告書



A1-1 A1-2

SP-01/SP-02 SP-01/SP-02

手順

手順

検査日 検査日

A1-3 A1-4

SP-01/SP-02 SP-01/SP-02

給水管・給湯管 給水管・給湯管

加圧1時間後 ループ接続写真

手順 手順

検査日 検査日

A2-1 A2-2

SP-02 SP-02

給湯管(追い焚き管) 給湯管(追い焚き管)

加圧圧力（0.2Mpa） 加圧30分後

手順 手順

検査日 検査日

A2-3

SP-02

給湯管(追い焚き管)

循環金具止水写真

手順

検査日

循環金具を止水状況を
撮影

20--/--/--

s

※撮影時間とメーター
数値が分かるように撮
影(0.2Mpa圧力30分)

0.2
Mpa

0.2

20--/--/--

s

20--/--/--

s

Mpa

s

20--/--/--

住宅検査 写真報告書 1SAMPLE マンション###号室

s

※撮影時間とメーター
数値が分かるように撮
影(必ず給湯管もループし
て圧をかけること)

0.3

※メーターの数値が判
別できるように撮影を
行う(必ず給湯管もループ
して圧をかけること)

0.15
Mpa

0.3

Mpa

※メーターの数値が判
別できるように撮影を
行う(必ず給湯管もループ
して圧をかけること)

Mpa

s

s

20--/--/--

※撮影時間とメーター
数値が分かるように撮
影(0.2Mpa圧力30分)

20--/--/--

ループ箇所を中心に配
管ができる限りわかる
ように撮影。

20--/--/--

0.75Mpa加圧(既存管利用の場
合は既存圧の1.5倍)



A3-1 A3-2

SP-01 SP-01

手順 手順

検査日 検査日

A3-3 A3-4

SP-01 SP-01

手順 手順

検査日 検査日

A4-1 A4-2

SP-02 SP-02

給湯管 給湯管

湯温確認 湯温確認

手順 手順

検査日 検査日

A4-3

SP-02

給湯管

湯温確認

手順

検査日

20--/--/--

20--/--/--

m

浴室洗場

給湯での湯温の上昇を
手で確認し、その様子
を撮影（水栓やシャ
ワー等で湯温確認）

給湯での湯温の上昇を
手で確認し、その様子
を撮影。

20--/--/--

20--/--/--

m

キッチン

配管露出部確認

＜トイレ＞
配管の露出部分の
確認。その様子を撮影
する。

洗面

m

給湯での湯温の上昇を
手で確認し、その様子
を撮影。

20--/--/--

20--/--/--

s+m

給水管 トイレ 給水管 トイレ手洗

s+m

＜トイレ＞
配管の露出部分の
確認。
その様子を撮影する。

配管露出部確認

20--/--/--

2SAMPLE マンション###号室

s+m s+m

給水管 キッチン 給水管

配管露出部確認

＜キッチンシンク下＞
配管の露出部分の
確認。その様子を撮影
する。

洗面

配管露出部確認

＜洗面台下＞
配管の露出部分の
確認。その様子を撮影
する。

住宅検査 写真報告書



A5-1 A5-2

SP-02 SP-02

給湯管(追い焚き管) 給湯管(追い焚き管)
正常な湯温確認(追焚)

手順 手順

検査日 検査日

A6-1 A6-2

SP-03 SP-03

排水管
同時排水試験 同時排水試験

手順 手順

検査日 検査日

A6-3 A6-4

SP-03 SP-03

同時排水試験 同時排水試験

手順 手順

検査日 検査日

A6-5 A6-6

SP-03 SP-03

同時排水試験 同時排水試験

手順 手順

検査日 検査日

洗濯機排水は水栓と排
水口をホースで直結す
る。試験の様子を撮影

20--/--/--

20--/--/--

s+m s+m

20--/--/--

洗濯機排水は水栓と排
水口をホースで直結す
る。試験の様子を撮影
※同時排水試験を行った際
に問題が発生していなこと
を確認し、排水口部分を撮
影

20--/--/--

s+m

浴槽に水を溜める（ｷｯﾁ
ﾝｼﾝｸ・洗面ﾎﾞｳﾙ､および洗濯
機ﾊﾟﾝ部で同様に水をため、
同時に排水し、状況を目

視）※浴槽に水が溜まっ
ている状況+排水口部分
を撮影

s+m

浴槽に水を溜める（ｷｯﾁ
ﾝｼﾝｸ・洗面ﾎﾞｳﾙ､および洗濯
機ﾊﾟﾝ部で同様に水をため、
同時に排水し、状況を目

視）※浴槽に水が溜まっ
ている状況+排水口部分
を撮影

キッチンシンクに水を
溜める（浴槽・洗濯機パ
ン部で同様に水をため、同
時に排水し、状況を目視）

※シンクに水が溜まって
いる状況を撮影

20--/--/--

20--/--/--

s+m s+m

20--/--/--

洗面ボウルに水を溜め
る（浴槽・洗濯機パン部で
同様に水をため、同時に排

水し、状況を目視）※洗面
ボウルに水が溜まってい
る状況を撮影

20--/--/--

m

給湯での湯温の上昇を
手で確認し、その様子
を撮影

正常な湯温確認(湯貯め)

住宅検査 写真報告書 3SAMPLE マンション###号室

m

追い焚きがある場合
は、機能を確認(湯温の

上昇を確認)リモコンの
電源を入れて、火の
マークが付くか確認。



A7-1 A7-2

SP-03 SP-03

配管露出部確認 配管露出部確認

手順 手順

検査日 検査日

A7-3 A7-4

SP-03 SP-03

配管露出部確認 配管露出部確認

手順 手順

検査日 検査日

ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ握りこぶし
サイズ５個を流し、排水
管で露出している部分に
ついて目視確認。乾いた
手で触れて漏水がないこ
とを確認する。確認状況
を撮影。

20--/--/-- 20--/--/--

排水管で露出している部
分について目視確認。乾
いた手で触れて漏水がな
いことを確認する。
確認状況を撮影。

20--/--/--

s+m

20--/--/--

排水管で露出している
部分について目視確
認。乾いた手で触れて
漏水がないことを確認
する。確認状況を撮
影。

住宅検査 写真報告書 4SAMPLE マンション###号室

s s

排水管で露出している
部分について目視確
認。乾いた手で触れて
漏水がないことを確認
する。確認状況を撮影

s+m



B1-1 B1-2

ET-01 ET-01

電気配線 電気配線

アース・極性の測定 アース・極性の測定

手順 手順

検査日 検査日

B1-3 B1-4

ET-01 ET-01

電気配線 電気配線

アース・極性の測定 アース・極性の測定

手順 手順

検査日 検査日

B2-1 B2-2

ET-01 ET-01

電気配線 電気配線
通電の測定 通電の測定

手順 手順

検査日 検査日

B2-3 B2-4

ET-01 ET-01

電気配線 電気配線
通電の測定 通電の測定

手順 手順

検査日 検査日

検電器によりコンセント
に電気が通っているこ
と。測定器とコンセント
の差し込み部分を撮影

検電器によりコンセント
に電気が通っているこ
と。測定器とコンセント
の差し込み部分を撮影

20--/--/-- 20--/--/--

20--/--/--

e+m

洋室1

e+m

LDK

検電器によりコンセント
に電気が通っているこ
と。測定器とコンセント
の差し込み部分を撮影

検電器によりコンセント
に電気が通っているこ
と。測定器とコンセント
の差し込み部分を撮影

洋室2

e+m

洋室3

e+m

20--/--/--

コンテスターまたはアー
ステスターでアースが通
線されていることを確
認。測定作業の状況を撮
影

コンテスターまたはアー
ステスターでアースが通
線されていることを確
認。測定作業の状況を撮
影

20--/--/--

20--/--/--

e+m

洗濯 トイレ

e+m

20--/--/--

20--/--/--

e+m

キッチン

コンテスターまたはアー
ステスターでアースが通
線されていることを確
認。測定作業の状況を撮
影

コンテスターまたはアー
ステスターでアースが通
線されていることを確
認。測定作業の状況を撮
影

洗濯

e+m

住宅検査 写真報告書 5SAMPLE マンション###号室



B3-1 B3-2

ET-01

電気配線 電気配線
スイッチ動作確認 スイッチ動作確認

手順 手順

検査日 検査日

B3-3 B3-4

ET-01

電気配線 電気配線
スイッチ動作確認 スイッチ動作確認

手順 手順

検査日 検査日

B4-1 B4-2

ET-01 ET-02

分電盤本体 分電盤本体
外観の確認

手順 手順

検査日 検査日

B4-3 B4-4

ET-02 ET-02

分電盤本体 分電盤本体
漏電ブレーカー確認 電線端子の締込確認

手順 手順

検査日 検査日

LDK

スイッチのON・OFFに
より、照明等の電気器
具の通電を確認。操作
の状況を撮影

住宅検査 写真報告書

ET-01

6SAMPLE マンション###号室

洋室3

スイッチのON・OFFに
より、照明等の電気器
具の通電を確認。操作
の状況を撮影

20--/--/-- 20--/--/--

20--/--/--

e+m

漏電遮断器のテストボ
タンにより、ブレー
カーが正常に作動する
か確認。作業の様子を
撮影

e+m

絶縁抵抗の測定

絶縁抵抗は125V以下と
して絶縁抵抗ブレー
カーはOFFで測定(良好
な場合250MΩ以上、1MΩ
以上が基準)
測定の状況を撮影

e+m

e+m

電線と機器端子が十分
に締め付けられている
ことをドライバーで確
認。作業の様子を撮影

20--/--/--

分電盤の内外の焦げ・
破損・配線状況を確
認。分電盤本体の撮影

20--/--/--

20--/--/--

e+m

ET-01

洋室1

スイッチのON・OFFに
より、照明等の電気器
具の通電を確認。操作
の状況を撮影

洋室2

e+m

20--/--/--

スイッチのON・OFFに
より、照明等の電気器
具の通電を確認。操作
の状況を撮影

20--/--/--

e+m e+m



B5-1 B5-2

ET-03 ET-03

情報系配線 情報系配線
地デジ信号確認 地デジ信号確認

手順 手順

検査日 検査日

B5-3 B5-4

ET-03 ET-03

情報系配線 情報系配線
地デジ信号確認 地デジ信号確認

手順 手順

検査日 検査日

B6-1 B6-2

ET-03 ET-03

情報系配線 情報系配線
電話の通信確認 電話の通信確認

手順 手順

検査日 検査日

B6-3 B6-4

ET-03 ET-03

情報系配線 情報系配線
電話の通信確認 電話の通信確認

手順 手順

検査日 検査日

住宅検査 写真報告書 7SAMPLE マンション###号室

20--/--/--

20--/--/--

e+m

電話の通線確認の様子
を撮影（2か所以上の電話
コンセントがある場合に
は、トーンブローブセット
などによりコンセント間の
通線を確認。その場合、2か
所の写真を掲載）

e+m

20--/--/--

電話の通線確認の様子
を撮影（2か所以上の電話
コンセントがある場合に
は、トーンブローブセット
などによりコンセント間の
通線を確認。その場合、2か
所の写真を掲載）

20--/--/--

20--/--/--

e+m

電話の通線確認の様子
を撮影（2か所以上の電話
コンセントがある場合に
は、トーンブローブセット
などによりコンセント間の
通線を確認。その場合、2か
所の写真を掲載）

20--/--/--

e+m

洋室1 洋室2

テレビの信号を受信し
ていることを確認。※
関東圏ではUHFチャンネル21
～28対応で各40dab以上必
要。※40dab以上の数値か確
認。

e+m

e+m

電話の通線確認の様子
を撮影（2か所以上の電話
コンセントがある場合に
は、トーンブローブセット
などによりコンセント間の
通線を確認。その場合、2か
所の写真を掲載）

20--/--/--

テレビの信号を受信し
ていることを確認。※
関東圏ではUHFチャンネル21
～28対応で各40dab以上必
要。※40dab以上の数値か確
認。

20--/--/--

e+m

LDK 洋室3

テレビの信号を受信し
ていることを確認。※
関東圏ではUHFチャンネル21
～28対応で各40dab以上必
要。※40dab以上の数値か確
認。

e+m

テレビの信号を受信し
ていることを確認。※
関東圏ではUHFチャンネル21
～28対応で各40dab以上必
要。※40dab以上の数値か確
認。



B7-1 B7-2

ET-03 ET-03

情報系配線 情報系配線
LANの通信確認 LANの通信確認

手順 手順

検査日 検査日

B7-3 B7-4

ET-03 ET-03

情報系配線 情報系配線
LANの通信確認 LANの通信確認

手順 手順

検査日 検査日

B8

ET-03

情報系配線
インターフォン

手順

検査日

G1-1 G1-2

NG-01 NG-01

ガス配管 ガス配管
ガスコンロ点火 グリル点火

手順 手順

検査日 検査日

20--/--/-- 20--/--/--

m

コンロを点火して火が
正常に付くか確認。

20--/--/--

e+m

20--/--/--

モニター付きｲﾝﾀｰﾌｫﾝ
がある場合は、画像と
音声に問題ないか確
認。モニター画面に人
物がきちんと映ってい
るか状況を撮影

m

グリルを点火して
火が正常に付くか
確認。

20--/--/--

20--/--/--

e+m

正常結線している測定
の様子を撮影。
(2か所以上LANコンセントが

ある場合には、HUB側→ター

ミナルを接続して、コンセ
ント側→パッチコード・本
体を使って測定し写真を掲
載)

e+m

正常結線している測定
の様子を撮影。
(2か所以上LANコンセントが

ある場合には、HUB側→ター

ミナルを接続して、コンセ
ント側→パッチコード・本
体を使って測定し写真を掲
載)

e+m

e+m

正常結線している測定
の様子を撮影。
(2か所以上LANコンセントが
ある場合には、HUB側→ター
ミナルを接続して、コンセ
ント側→パッチコード・本
体を使って測定し写真を掲
載)

20--/--/--

正常結線している測定
の様子を撮影。
(2か所以上LANコンセントが
ある場合には、HUB側→ター
ミナルを接続して、コンセ
ント側→パッチコード・本
体を使って測定し写真を掲
載)

住宅検査 写真報告書 8SAMPLE マンション###号室



C1-1 C1-2

VA-01 VA-01

換気設備 換気設備
レンジフード　吸込み レンジフード　吐出し

手順 手順

検査日 検査日

C1-3 C1-4

VA-01 VA-01

換気設備 換気設備

浴室換気　吸込み 浴室換気　吐出し

手順 手順

検査日 検査日

C1-5 C1-5

VA-01 VA-01

換気設備 換気設備

トイレ　吸込み トイレ　吐出し

手順 手順

検査日 検査日

C1-5 C1-5

VA-01 VA-01

換気設備 換気設備

洗面　吸込み 洗面　吐出し

手順 手順

検査日 検査日

20--/--/--

20--/--/--

e+m

換気扇の吸い込み口に
ティッシュペーパーを
充てるなどして空気の
吸い込みを確認できる
ように撮影

e+m

20--/--/--

ティシュ等で排気が確
認できるように撮影

20--/--/--

20--/--/--

e+m

換気扇の吸い込み口に
ティッシュペーパーを
充てるなどして空気の
吸い込みを確認できる
ように撮影

20--/--/--

e+m

換気扇の吸い込み口に
ティッシュペーパーを
充てるなどして空気の
吸い込みを確認できる
ように撮影

e+m

e+m

ティシュ等で排気が確
認できるように撮影

20--/--/--

ティシュ等で排気が確
認できるように撮影

20--/--/--

m

換気扇の吸い込み口に
ティッシュペーパーを
充てるなどして空気の
吸い込みを確認できる
ように撮影

住宅検査 写真報告書 9SAMPLE マンション###号室

m

ティシュ等で排気が確
認できるように撮影



D1 D2-1

FA-01 FA-01

警報機 警報機
ガス感知器 感知器

手順 手順

検査日 検査日

D2-2 D2-3

FA-01 FA-01

警報機 警報機

感知器 感知器

手順 手順

検査日 検査日

D2-4 D2-5

FA-01 FA-01

警報機 警報機

感知器 感知器

手順 手順

検査日 検査日

D2-6 D2-7

FA-01 FA-01

警報機 警報機

感知器 感知器

手順 手順

検査日 検査日

設置位置が適正かどう
かを確認。撮影し、場
所を記載。※設置位置
移動、増設等の場合は必
ず撮影

設置位置が適正かどう
かを確認。撮影し、場
所を記載。※設置位置
移動、増設等の場合は必
ず撮影

20--/--/--

20--/--/--

洋室1

20--/--/--

e+m

設置場所

e+m

e+m

設置場所

DEN

設置位置が適正かどう
かを確認。撮影し、場
所を記載。※設置位置
移動、増設等の場合は必
ず撮影

設置場所

ダイニング

e+m

20--/--/--

既存利用の際、設置年
月又は製造年月を確認

設置場所

e+m

キッチン

設置場所

e+m

20--/--/--

設置位置が適正かどう
かを確認。撮影し、場
所を記載。※設置位置
移動、増設等の場合は必
ず撮影

洋室2

設置場所

e+m
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20--/--/--

設置位置が適正かどう
かを確認。撮影し、場
所を記載。※設置位置
移動、増設等の場合は必
ず撮影

洋室3

20--/--/--

設置位置が適正かどう
かを確認。撮影し、場
所を記載。※設置位置
移動、増設等の場合は必
ず撮影

20--/--/--

設置位置が適正かどう
かを確認。撮影し、場
所を記載。※設置位置
移動、増設等の場合は必
ず撮影

設置場所

e+m



E1-1 E1-2

AR-01 AR-01

床下地 床下地

強度確認 強度確認

手順 手順

検査日 検査日

E1-3 E1-4

AR-01 AR-01

床下地 床下地

強度確認 強度確認

手順 手順

検査日 検査日

E2-1 E2-2

AR-01 AR-01

壁下地 壁下地

強度確認 強度確認

手順 手順

検査日 検査日

E2-3 E2-4

AR-01 AR-01

壁下地 壁下地

強度確認 強度確認

手順 手順

検査日 検査日

歩行により、床の強度
不足によるたわみがな
いか確認。状況を確認
している様子を撮影

歩行により、床の強度
不足によるたわみがな
いか確認。状況を確認
している様子を撮影

LDK

住宅検査 写真報告書 11SAMPLE マンション###号室

打診により、壁の強度
不足によるたわみがな
いか確認。状況を確認
している様子を撮影

打診により、壁の強度
不足によるたわみがな
いか確認。状況を確認
している様子を撮影

20--/--/--

20--/--/--

m

洋室1 洋室2

m

20--/--/--

打診により、壁の強度
不足によるたわみがな
いか確認。状況を確認

20--/--/--

20--/--/--

m

LDK

20--/--/--

m

洋室1

洋室3

m

洋室2

m

m

打診により、壁の強度
不足によるたわみがな
いか確認。状況を確認
している様子を撮影

20--/--/--

歩行により、床の強度
不足によるたわみがな
いか確認。状況を確認
している様子を撮影

20--/--/--

歩行により、床の強度
不足によるたわみがな
いか確認。状況を確認
している様子を撮影

洋室3

m



E3-1 E3-2

AR-01 AR-01

天井下地 天井下地

強度確認 強度確認

手順 手順

検査日 検査日

E3-3 E3-4

AR-01 AR-01

天井下地 天井下地

強度確認 強度確認

手順 手順

検査日 検査日

G1 G2

AR-01 AR-01

隠ぺい部配管 隠ぺい部配管
配管工事時 配管工事時

工事項目 工事項目

検査日 検査日

G3 G4

AR-01 AR-01

隠ぺい部配管 隠ぺい部配管
配管工事時 配管工事時

工事項目 工事項目

検査日 検査日

20--/--/--

20--/--/--

s

浴室

給水・給湯管

浴室

s

20--/--/--

排水管

20--/--/--

s

キッチン

給水・給湯管

20--/--/--

m

洋室1

打診により、天井の強
度不足によるたわみが
ないか確認。状況を確
認している様子を撮影

キッチン

s

洋室2

m

排水管

20--/--/--

打診により、天井の強
度不足によるたわみが
ないか確認。状況を確
認している様子を撮影

20--/--/--

m

LDK

打診により、天井の強
度不足によるたわみが
ないか確認。状況を確
認している様子を撮影

洋室3

m

打診により、天井の強
度不足によるたわみが
ないか確認。状況を確
認している様子を撮影

20--/--/--
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G5 G6

AR-01 AR-01

隠ぺい部配管 隠ぺい部配管
配管工事時 配管工事時

工事項目 工事項目

検査日 検査日

G7 G8

AR-01 AR-01

隠ぺい部配管 隠ぺい部配管
配管工事時 配管工事時

工事項目 工事項目

検査日 検査日

G9 G10

AR-01 AR-01

隠ぺい部配管 隠ぺい部配管
配管工事時 配管工事時

工事項目 工事項目

検査日 検査日

G11 G12

AR-01 AR-01

隠ぺい部配管 隠ぺい部配管
配管工事時 配管工事時

工事項目 工事項目

検査日 検査日

トイレ手洗

s

洗濯

給水・給湯管

20--/--/--

s

洗面

給水・給湯管

20--/--/--

洗濯

s

洗面

s

20--/--/--

排水管

20--/--/--

排水管

給水・給湯管

20--/--/--

s

トイレ

給水・給湯管

20--/--/--

s

トイレ手洗

s

トイレ

s

20--/--/--

排水管

20--/--/--

排水管
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